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  Приложение № 9
к договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
от …. № …
 
Положение об оперативно-технологическом взаимодействии персонала Сторон

ООО «КЭнК», именуемое в дальнейшем «Сетевая организация 1», в лице  заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг Б.И. Тагильцева, действующего на основании доверенности № ….. от ……., с одной стороны, и
……, именуемое в дальнейшем «Сетевая организация 2», в лице _____________________________________________________________________________________________,  _________________________________________________________действующего на основании доверенности  №__________________ от ______________, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.   Термины и применяемые сокращения
График временного отключения - график временного отключения потребления электрической мощности  (МВт),   включая  графики  отключений   со  временем  реализации  не  более   5   мин.   по операционной зоне филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Кемеровской и Томской областей» (далее: РДУ),  в  соответствии с  которыми  без  предварительного уведомления потребителей сетевой организацией по команде (распоряжению) диспетчерского центра или самостоятельно сетевой организацией (потребителем) производятся отключения линий электропередачи и трансформаторов. При этом также может предусматриваться отключение электроустановок по команде (распоряжению) системного оператора непосредственно персоналом потребителей.
График ограничения - график аварийного ограничения режима потребления электрической
энергии (тыс. кВт.ч) по операционной зоне РДУ в соответствии с которыми потребители заранее уведомляются о необходимости ограничить потребление электрической энергии (мощности) и самостоятельно выполняют технические (технологические) мероприятия, обеспечивающие снижение потребления в указанных в уведомлении объемах и периодах суток. Реализация таких графиков может производиться без отключения энергопринимающих устройств и (или) линий электропередачи.
Диспетчерский центр - структурное подразделение организации - субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, осуществляющее в пределах закрепленной за ним операционной зоны управление электроэнергетическим режимом энергосистемы (РДУ).
Объекты электроэнергетики - имущественные объекты, непосредственно используемые в процессе производства, передачи электрической энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике и сбыта электрической энергии, в том числе объекты электросетевого хозяйства.
Оперативная заявка (далее заявка) - документ, в котором оформляется ответственное намерение эксплуатирующей оборудование организации изменить эксплуатационное состояние ЛЭП, электротехнического или энергетического оборудования, устройств РЗА, ПА, АРЧМ, АСДУ, СДТУ или/и технологический режим его работы. Заявка оформляется и передается для рассмотрения и принятия решения соответствующему субъекту электроэнергетики.
Оперативное ведение - организация управления технологическим режимом работы и эксплуатационным состоянием объектов электрических сетей, при котором технологический режим или эксплуатационное состояние изменяются с разрешения оперативного персонала (ЦУС или энергообъекта), уполномоченного соответствующим субъектом электроэнергетики.
Оперативное управление - организация управления технологическим режимом и эксплуатационным состоянием объектов электрических сетей, при котором технологический режим работы или эксплуатационное состояние изменяются только по оперативным командам оперативного персонала (ЦУС или энергообъекта), уполномоченного соответствующим субъектом электроэнергетики.
Оперативные персонал ЦУС - работники (диспетчеры), уполномоченные от имени сетевой организации отдавать команды оперативно подчиненному персоналу подстанций на осуществление, в отношении подведомственных объектов электрических сетей, мероприятий, обеспечивающих их эксплуатацию.
Оперативный персонал энергообъекта - работники, уполномоченные субъектом электроэнергетики на осуществление, в отношении принадлежащего ему оборудования электроэнергетики, мероприятий, обеспечивающих его эксплуатацию.
Технологический режим работы - процесс, протекающий в технических устройствах объекта электроэнергетики или в энергопринимающей установке потребителя электрической энергии, и состояние этого объекта или установки (включая параметры настройки противоаварийной автоматики).
Технологическое ведение - подтверждение возможности изменения технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, осуществляемое оперативным персоналом субъектов электроэнергетики или потребителей электрической энергии.
Технологическое управление - выполняемые оперативным персоналом субъектов электроэнергетики (потребителей электрической энергии) координация действий по изменению технологического режима работы или эксплуатационного состояния объектов электроэнергетики (энергопринимающих установок) и (или) сами такие действия, осуществляемые с использованием средств телеуправления либо непосредственно на объектах электроэнергетики (энергопринимающих установках), исключая случаи, когда указанные действия выполняются по диспетчерской команде.
Электроэнергетический режим энергосистемы - единый процесс производства, преобразования, передачи и потребления электрической энергии в энергосистеме и состояние объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок потребителей электрической энергии (включая схемы электрических соединений объектов электроэнергетики).
	АСДУ - автоматизированная система диспетчерского управления.
ВЛ - воздушная линия электропередачи - устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях (мостах, путепроводах и т.п.). За начало и конец ВЛ принимаются линейные порталы или линейные вводы РУ, а для ответвлений - ответвительная опора и линейный портал или линейный ввод РУ.
ВОЛС - волоконно-оптическая линия связи.
ГАО - графики аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
ДП - диспетчерский пункт.
КЛ - кабельная линия - линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных кабельных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.
ЛЭП - линия электропередачи - электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная для передачи электрической энергии.
ОДС - оперативно-диспетчерская служба.
	ОИК - оперативно-информационный комплекс.
ПА - противоаварийная автоматика.
ПО - производственное отделение.
ПТБ - правила по охране труда  при эксплуатации электроустановок 
ПТЭ - правила технической эксплуатации.
РДУ - филиал АО «СО ЕЭС» Кемеровское РДУ.
РЗА - релейная защита и автоматика электроэнергетической системы, автоматические осциллографы, регистраторы аварийных событий, регистраторы переходных режимов, устройства передачи аварийных команд для релейной защиты и противоаварийной автоматики.
СДТУ - средства диспетчерского и технологического управления.
ТИ - телеизмерения.
ТМ - телемеханика.
ТС - телесигнализация.
ТСО - территориальная сетевая организация.
ЦУС (Центр управления сетями) - структурное подразделение сетевой организации, уполномоченное на осуществление функций технологического управления и технологического ведения подведомственными объектами электрических сетей, в том числе объектами диспетчеризации, входящих в эксплуатационную зону ответственности сетевой организации.
ЧС - чрезвычайная ситуация.

2.   Общие положения и требования по организации и осуществлению взаимоотношений
2.1. Настоящее Положение определяет обязанности, права и границы ответственности между Заказчиком и Исполнителем в части оперативно-технологического управления.
2.2. Объекты межсетевой координации, включающие оборудование, устройства РЗА и ЛЭП, указаны в «Перечне объектов межсетевой координации», являющимся «Приложением № 8   к договору оказания услуг по передаче электрической энергии  от ….. №……» (далее: Перечень).
2.3. Определение оперативной принадлежности оборудования не указанного в Перечне определяется сторонами самостоятельно.
2.4. Сетевая организация 1  и Сетевая организация 2 осуществляет техническое обслуживание, сохранность и функционирование установленных, в принадлежащих ей электроустановках, устройств релейной защиты системной и противоаварийной автоматики и ее компонентов.

3.   Основные задачи Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2, решаемые при взаимодействии.
3.1. Обеспечение надежного электроснабжения потребителей при передаче электрической
   энергии и мощности по сетям Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2.
3.2. Проведение режимных мероприятий для обеспечения нормативных показателей качества электроэнергии.
3.3. Совместные действия по предупреждению и ликвидации технологических нарушений при передаче и распределении электрической энергии.
4.   Порядок взаимодействия сторон
4.1. Порядок и сроки предоставления оперативной информации определяются на основании «Регламента информационного обмена между Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2 (Приложение 1), который является неотъемлемой частью данного Положения.
4.2. Предоставление прочей информации осуществляется по запросу, в письменном виде  за подписью технического руководителя (заместителей технического руководителя) Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2.
5.   Порядок проведения контрольных замеров
5.1. Контрольные измерения (замеры)  потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения проводятся 2 раза в год на основании задания и в сроки определенные РДУ.
5.2. Обработанные данные по результатам контрольных замеров предоставляются Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2 в соответствии с запросом в установленные заданием сроки.
5.3. Форма и объем предоставляемой информации определяется заданием.
5.4. В случае необходимости уточнения данных в отдельных узлах энергосистемы, по решению РДУ, могут проводиться внеочередные контрольные замеры. 

6.   Порядок разработки и ввода графиков ограничения потребления и временного отключения
электрической энергии (мощности)
6.1. Сетевой организацией 1 и Сетевой организацией 2 при разработке и вводе графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) (далее ГАО) руководствуется утвержденными Министерством промышленности и энергетики РФ «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии и использования противоаварийной автоматики» (далее Правила).


7.   Порядок вывода оборудования в ремонт
7.1. Согласование годовых и месячных графиков ремонтов, а также оперативных заявок производится в соответствии с «Регламентом разработки и согласования графиков ремонтов, подачи и проработки оперативных заявок» согласованном «Сторонами»
7.2. При отказе в согласовании заявки на вывод оборудования в ремонт, отказавшая организация должна четко обосновать причину отказа, принять все меры к устранению этой причины и указать срок, когда это оборудование может быть выведено в ремонт.
7.3. Непосредственно перед выводом оборудования в ремонт оперативный персонал Сетевой организации 1 (Сетевой организации 2) обязан получить на это разрешение оперативного персонала в оперативном ведении, которого находится данное оборудование, вне зависимости от разрешенной заявки.
7.4. Оперативный персонал, в управлении которого находится ЛЭП, согласуют заявку со всеми потребителями, подключенными к этой ЛЭП.
7.5. Оперативный персонал Сетевой организации 1 (Сетевой организации 2) имеет право, в случае необходимости потребовать ввод в работу ремонтируемого оборудования за время аварийной готовности, указанной в заявке.

8. Производство переключений
8.1. Ни один элемент оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении оперативного персонала  Сетевой организации 1 (Сетевой организации 2) не может быть без его команды или разрешения включен в работу или же выведен из работы, или резерва, за исключением случаев явной опасности для жизни людей и сохранности оборудования.
8.2. Все переключения в электрических сетях должны производиться при строгом соблюдении действующих ПТБ, ПТЭ, Инструкции по переключениям в электроустановках (СО 153-34.20.505-2003).
8.3. Оперативный персонал Сетевой организации 1 производит оперативные переключения на оборудовании и устройствах РЗА , находящихся в оперативном управлении оперативного персонала Сетевой организации 2 по его распоряжению, а находящихся в его ведении – с его разрешения.
                 Оперативный персонал Сетевой организации 2 производит оперативные переключения на оборудовании и устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении оперативного персонала Сетевой организации 1 по его распоряжению, а находящихся в его ведении – с его разрешения.
                 Переключения без распоряжения  и разрешения оперативного персонала, в чъем оперативном управлении (ведении) находится оборудование и устройства РЗА, но с последующим его уведомлением разрешается выполнять в случаях не терпящих отлагательства (несчастный случай, стихийное бедствие, пожар, авария).
8.4. 	Разрешение на подготовку рабочего места и допуск ремонтного персонала на оборудование ВЛ 0,4 -110 кВ, находящихся на балансе Сетевой организации 1 (Сетевой организации 2), для производства работ осуществляет оперативный персонал, в оперативном управлении которого находится выводимое в ремонт оборудование.
8.5. Разрешение на подготовку рабочего места и допуск на линейные разъединители 6-110 кВ, находящиеся на балансе Сетевой организации 1 дает оперативный персонал Сетевой организации 1, после получения разрешения от оперативного персонала Сетевой организации 2, в оперативном управлении которого находится выводимая в ремонт ЛЭП.
	Разрешение на подготовку рабочего места и допуск на линейные разъединители 6-110 кВ, находящиеся на балансе Сетевой организации 2 дает оперативный персонал Сетевой организации 2, после получения разрешения от оперативного персонала Сетевой организации 1, в оперативном управлении которого находится выводимая в ремонт ЛЭП.
8.6. Оперативный персонал филиала Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2 должны предпринимать скоординированные действия по поддержанию уровня напряжения у потребителей, запитанных по фидерам 0,4-10 кВ в пределах установленных техническими регламентами и ГОСТ.

9.    Общие обязанности сторон
                               9.1.  Сетевая организация 1 обязана:
9.1.1. Рассматривать оперативные заявки Сетевой организации 2 на изменение состояния оборудования, находящегося в оперативном управлении или оперативном ведении Сетевой организации 1.
9.1.2. Координировать с оперативно-диспетчерскими службами Сетевой организации 2 совместные действия по локализации и ликвидации технологических нарушений.
9.1.3. Предоставлять Сетевой организации 2 информацию, необходимую для осуществления функций оперативно-технологического управления определенную Регламентом информационного обмена (Приложение 1).
9.1.4. Принимать меры, направленные на повышение надежности работы оборудования и снижение   рисков   технологических   нарушений.   При   возникновении   технологического   нарушения, принимать необходимые меры оперативного характера, направленные на восстановление технических характеристик энергетического оборудования находящегося на балансе Сетевой организации 1.
9.1.5. Обеспечивать оперативно-технологическую (диспетчерскую) дисциплину и исполнение инструктивных материалов по оперативно-технологическому управлению.

                                                                       9.2. Сетевая организация 2 обязана:
9.2.1. Принимать меры, направленные на повышение надежности работы оборудования и снижение рисков технологических нарушений. При возникновении технологического нарушения, принимать необходимые меры оперативного характера, направленные на восстановление технических характеристик энергетического оборудования электроустановок Сетевой организации 2.
9.2.2. Обеспечивать оперативно-технологическую (диспетчерскую) дисциплину оперативного персонала Сетевой организации 2.
9.2.3. Организовывать эксплуатацию энергетического оборудования и устройств РЗА, ПА в соответствии с их разграничением по оперативному управлению и оперативному ведению.
9.2.4. Предоставлять Сетевой организации 1 информацию, необходимую для осуществления функций оперативно-технологического управления определенную Регламентом информационного обмена (Приложение 1).
9.2.5. Координировать с оперативно-диспетчерскими службами Сетевой организации 1 совместные действия по локализации и ликвидации технологических нарушений.

10.     Обязанности сторон в области организации и осуществления круглосуточного оперативного
управления

10.1. Сетевая организация 1 обязана:
10.1.1. Осуществлять непрерывное круглосуточное оперативно-технологическое управление передачей электроэнергии (мощности) по сетям Сетевой организации 1.
10.1.2. Руководить ликвидацией технологических нарушений на оборудовании, находящемся в оперативном управлении оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1, по принадлежности.
10.1.3. Согласовывать и предоставлять необходимую документацию, определенную Регламентом взаимоотношений (Приложение 1).
10.1.4. Осуществлять по команде (с разрешения) оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 2 мероприятия по изменению схемы и режима работы оборудования, находящегося в оперативном управлении (ведении) оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 2, при необходимости предупреждения и ликвидации технологических нарушений, а так же в условиях ЧС.

                                                       10.2.    Сетевая организация 2 обязана:
10.2.1. Организовывать и осуществлять круглосуточное оперативно-технологическое управление оборудованием, находящимся в оперативном управлении персонала Сетевой организации 2.
10.2.2. Осуществлять по команде (с разрешения) оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1 мероприятия по изменению схемы и режима работы оборудования, находящегося в оперативном управлении (ведении) оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1, при необходимости предупреждения и ликвидации технологических нарушений, а так же в условиях ЧС.
10.2.3. Согласовывать и предоставлять необходимую документацию, определенную Регламентом взаимоотношений (Приложение 1).

11.    Обязанности Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2
 в области электрических режимов 

11.1. Сетевая организация 1 обязана:
11.1.1. Согласовывать технические условия и задания на проектирование энергообъектов, подготавливаемые Сетевой организации 2, и выполненные по ним проекты: линий электропередачи и электрооборудования, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение оперативного персонала Сетевой организации 1.
11.1.2. Представлять на согласование Сетевой организации 2 технические условия и задания на проектирование энергообъектов, подготавливаемые Сетевой организации 1 и выполненные по ним проекты: линий электропередачи и электрооборудования, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 2.
11.1.3. Представлять на согласование Сетевой организации 2 программы включения в работу нового и вводимого после реконструкции электрооборудования 35-110 кВ Сетевой организации 1, находящегося в оперативном ведении или управлении Сетевой организации 2.
11.1.4. Согласовывать программы по включению в работу нового и вводимого после реконструкции электрооборудования 35-110 кВ Сетевой организации 2, находящегося в оперативном управлении или ведении Сетевой организации 1.
11.1.5. Предоставлять Сетевой организации 2 нормальные и ремонтные схемы соединений подстанций 35-110 кВ Сетевой организации 1, имеющих оборудование в оперативном управлении (ведении) Сетевой организации 2.



11.2.    Сетевая организация 2 обязана:
11.2.1. Согласовывать технические условия и задания на проектирование энергообъектов, подготавливаемые Сетевой организацией 1, и выполненные по ним проекты: линий электропередачи и электрооборудования, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение оперативного персонала Сетевой организации 2.
11.2.2. Представлять Сетевой организации 1 на согласование технические условия и задания на проектирование энергообъектов, подготавливаемые Сетевой организацией 2 и выполненные по ним проекты: линий электропередачи и электрооборудования, находящихся или передаваемых в оперативное управление или ведение оперативно-диспетчерских служб Сетевой организацией 1.
11.2.3. Представлять на согласование Сетевой организации 1 программы включения в работу нового и вводимого после реконструкции электрооборудования 35-110 кВ Сетевой организации 2, находящегося в оперативном ведении или управлении Сетевой организации 1.
11.2.4. Согласовывать программы по включению в работу нового и вводимого после реконструкции электрооборудования 35-110 кВ Сетевой организации 1, находящегося в оперативном управлении или ведении Сетевой организации 1.
11.2.5. Предоставлять Сетевой организации 1 нормальные схемы соединений подстанций 35-110 кВ Сетевой организации 2, имеющих оборудование в оперативном управлении (ведении) Сетевой организации 1.


12.    Перечень Приложений к настоящему Положению:
12.1. Приложение 1 «Регламент информационного обмена между Сетевой организации 1 и Сетевой организации 2».

   Сетевая организация 1:                                                                                Сетевая организация 2:
    ООО «КЭнК»                                                                                                  ……                






  ______________/______________/                                                           ________________/_____________________/                                                   
  МП                                                                                                                                                               МП




























Приложение 1
                          к «Приложению № 9
к договору оказания услуг по передаче
электрической энергии
от …. № …»

«Регламент информационного обмена между Заказчиком и Исполнителем»

	№
	Наименование информации
	Срок, периодичность

	Сетевая организация 1  передает Сетевой организации 2.                                        

	1.
	Оперативную   информацию   о   неполадках в работе или аварийных отключениях электротехнического оборудования, находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1, имеющего непосредственную электрическую связь с оборудованием электроустановок Сетевой организации 2.
	При возникновении. В течение 20 мин.   

	2.
	Заявки на вывод из работы оборудования Сетевой организации 1,       находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 2.
	При возникновении. Согласно Регламента согласованного Сторонами.

	3.
	Ответы на заявки на вывод из работы оборудования  Сетевой организации 2,  находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб  Сетевой организации 1
	При наличии заявки от Сетевой организации 2. Согласно Регламента согласованного Сторонами.

	
4.
	Список лиц имеющих право ведения оперативных переговоров и подписи оперативных заявок.
	Ежегодно, до 10 декабря

	5.
	Изменения в составе лиц оперативного и руководящего персонала,  имеющих право ведения оперативных переговоров и подписи оперативных заявок.
	В течение 10 дней после подписания соответствующих распорядительных документов.

	14.
	Нормальные схемы электрических соединений подстанции 35-110кВ кВ, имеющей оборудование в оперативном управлении (ведении) Сетевой организации 2, и  находящейся  на  балансе Сетевой организации 1.
	Ежегодно, до 15 ноября.           При  изменении  схемы,  в  течение   15  дней после утверждения новой схемы.

	15.
	Для рассмотрения и согласования программы переключений и производства испытаний при вводе в работу нового или реконструированного оборудования 35-110 кВ,  находящегося в оперативном  управлении  и  ведении Сетевой организации 2
	Не позднее, чем за 7 дней до планируемой  даты включения в работу.

	18.
	Данные о работе электрооборудования 10 кВ и выше (ток нагрузки, напряжение и т.п.).
	По запросу.

	Сетевая организация 2 передает Сетевой организации 1.                              

	1.
	Сообщения о всех технологических нарушениях, аварийных режимах и выявленных дефектах на оборудовании электроустановок Сетевой организации 2, находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1.
	При получении информации, в течении 20 мин.

	   2.
	Заявки на вывод из работы оборудования Сетевой организации 2,       находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб Сетевой организации 1.
	При возникновении. Согласно Регламента согласованного Сторонами.

	    3.
	Ответы на заявки на вывод из работы оборудования  Сетевой организации 1,  находящегося в оперативном управлении или ведении оперативно-диспетчерских служб  Сетевой организации 2.
	При наличии заявки от Сетевой организации 1. Согласно Регламента согласованного Сторонами.

	4.
	Для рассмотрения и согласования программы переключений и производства испытаний при вводе в работу нового или реконструированного оборудования 35-110 кВ,  находящегося в оперативном  управлении  и  ведении  Сетевой организации 1
	Не позднее, чем за 7 дней до планируемой  даты включения в работу.

	5.
	Нормальные схемы электрических соединений подстанции 35-110кВ кВ, имеющей оборудование в оперативном управлении (ведении) Сетевой организации 1, и  находящейся  на  балансе Сетевой организации 2.
	Ежегодно, до 15 ноября.           При  изменении  схемы,  в  течение   15  дней после утверждения новой схемы.

	5.
	Данные о работе электрооборудования 10 кВ и выше (ток нагрузки, напряжение и т.п.).
	По запросу.

	6.
	Карты уставок РЗА трансформаторов, находящихся в оперативном ведении Заказчика.
	Ежегодно до 20 ноября. При изменении уставок, в течение 10 дней.

	7.
	Списки лиц Сетевой организации 2, имеющих право ведения оперативных переговоров и подписи оперативных заявок.
	Ежегодно, до 10 декабря.

	8.
	Изменения   в   составе   лиц,   имеющих   право ведения оперативных переговоров и подписи оперативных заявок.
	 В течение 10 дней после подписания соответствующих распорядительных документов.



Сетевая организация 1:                                                                                   Сетевая организация 2:
   ООО «КЭнК»                                                                                                   ……               

 ______________/_____________/                                                 ________________/_____________________/      МП                                                                                                                                                               МП
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